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DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SANTANA

2.2 TRIMESTRE/2025

ZONA DE ABASTECIMENTO: 1270 - ZA da Nascente de Agua D Alto 1 + Nasc. de Agua D Alto 2 + Reservatdrio do Pico do Eixo
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de peri o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente.
Valores obtidos N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Unidade Andlises AB A.nélises ReCmprimerte
Minimo Maximo Previstas lizad: lizad SR olVe

CONTROLO DE ROTINA
Bactérias Coliformes 0 0 0 Nimero/100 ml 3 3 100% 0 100.0%
Desinfetante residual livre 0,7 0,9 mg/l 3 3 100% 0 100.0%
Escherichia coli (E. Coli) 0 0 0 Numero/100 ml 3 3 100% 0 100.0%

CONTROLO DE ROTINA 2
Aluminio <10 (LQ) <10(LQ) 200 pa/L Al 1 1 100% 0 100%
Cheiro, a 25 % <1(LQ) (T.da arTwstra a 2529C, 48] <1 (LQ) (T.da arTwstra a 2529C, 48 3 Fator de diluigao 1 1 100% 0 100%

horas ap6s colheita) horas ap6s colheita)
Clostridium perfringens (incluindo esporos) 0 0 0 Numero/100 ml 1 1 100% 0 100%
Condutividade 115 115 2500 uS/cm a 20 °C 1 1 100% 0 100%
Cor <5(LQ) <5(LQ) 20 mg/l PtCo 1 1 100% 0 100%
Enterococos intestinais 0 0 0 Numero/100 ml 1 1 100% 0 100%
Numero de colénias a 22 °C 0 24 Sem alteracé@o anormal N/ml a 22 °C 1 2 100% 0 100%
pH 8,3a21°C 8,3a21°C 26,5e<95 unidades pH 1 1 100% 0 100%
S TR e <1(LQ) (T.da arTwstra a 2529C, 48] <1 (LQ) (T.da arTwstra a 2529C, 48 3 Fator de diluigao 1 1 100% 0 100%
horas ap6s colheita) horas ap6s colheita)

Turvagdo 0,22 0,22 4 NTU 1 1 100% 0 100%

CONTROLO DE INSPEGA
1,2 Dicloroetano <0,5 (LQ) <0,5 (LQ) 3,0 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Abamectina (pesticida) <0,01 (LQ) <0,01 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Acido Aminometilfosfénico (AMPA) (pesticida <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0,10 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Amitraze (pesticida) <0,01 (LQ) <0,01 (LQ) 0,10 ug/L 1 1 100% 0 100%
Amonio <0,05 (LQ) <0,05 (LQ) 0,50 mg/L NH, 1 1 100% 0 100%
Antiménio <1,0 (LQ) <1,0(LQ) 10 Hg/L Sb 1 1 100% 0 100%
Arsénio <1(LQ) <1(LQ) 10 Hg/L As 1 1 100% 0 100%
Benzeno <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 1,0 Ho/L 1 1 100% 0 100%
Benzo (a) Pireno <0,0001 (LQ) <0,0001 (LQ) 0,010 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Benzo (b) Fluoranteno (HAP's) <0,0001 (LQ) <0,0001 (LQ) - ug/L 1 1 100% 0 100%
Benzo (g,h,i) Perileno (HAP's) <0,0005 (LQ) <0,0005 (LQ) Mo/l 1 1 100% 0 100%
Benzo (k) Fluoranteno (HAP's) <0,0001 (LQ) <0,0001 (LQ) - ug/L 1 1 100% 0 100%
Boro <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 2,4 mg/L B 1 1 100% 0 100%
Bromatos <3,00 (LQ) <3,00 (LQ) 10 ug/l BrOs 1 1 100% 0 100%
Bromodiclorometano (THM) <0,5 (LQ) <0,5(LQ) Mo/l 1 1 100% 0 100%
Bromoférmio (THM) 0,7 0,7 --- ug/L 1 1 100% 0 100%
Cadmio <1,0 (LQ) <1,0(LQ) 5,0 Hg/L Cd 1 1 100% 0 100%
Célcio 7,5 7,5 mg/L Ca 1 1 100% 0 100%
Chumbo <2,5(LQ) <2,5(LQ) 10 Hg/L Pb 1 1 100% 0 100%
Cianetos <5(LQ) <5(LQ) 50 Hg/L CN 1 1 100% 0 100%
Cloratos 0,12 0,12 0,25 mg/L CIO3 1 1 100% 0 100%
Cloreto de Vinilo <0,1(LQ) <0,1(LQ) 0,50 ug/L 1 1 100% 0 100%
Cloretos <10(LQ) <10(LQ) 250 mg/L Cl 1 1 100% 0 100%
Cloritos <0,08 (LQ) <0,08 (LQ) 0,25 mg/L ClO2 1 1 100% 0 100%
Cloroférmio (THM) <0,5(LQ) <0,5(LQ) Ho/L 1 1 100% 0 100%
Cobre <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 2,0 mg/L Cu 1 1 100% 0 100%
Crémio <5 (LQ) <5 (LQ) 50 ua/L Cr 1 1 100% 0 100%
Dibromoclorometano (THM) 0,5 0,5 Mo/l 1 1 100% 0 100%
DMF (2,4 dimetil formanilida) (Pesticida) <0,0300 (LQ) <0,0300 (LQ) 0,10 Ha/L 1 1 100% 0 100%
DMPF (N-2,4-dimetilfenil-N-metil formamidin <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Dureza 38 38 mg/L CaCO3 1 1 100% 0 100%
Emamectina Bla (pesticida) <0,01 (LQ) <0,01 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Ferro <10(LQ) <10(LQ) 200 Ha/L Fe 1 1 100% 0 100%
Fluoranteno (HAP's) <0,0010 (LQ) <0,0010 (LQ) Mo/l 1 1 100% 0 100%
Fluoretos <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 15 mg/L F 1 1 100% 0 100%
Glifosato (pesticida) <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Glufosinato de aménia (pesticida) <0,030 (LQ) <0,030 (LQ) 0,10 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP| <0,0005 (LQ) <0,0005 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Indeno (1,2,3,cd) Pireno (HAP's) <0,0005 (LQ) <0,0005 (LQ) Ho/L 1 1 100% 0 100%
Lambda-Cialotrina (pesticida) <0,0010 (LQ) <0,0010 (LQ) 0,10 Mo/l 1 1 100% 0 100%
Magnésio 4,6 4,6 mg/L Mg 1 1 100% 0 100%
Manganés <4 (LQ) <4 (LQ) 50 Hg/L Mn 1 1 100% 0 100%
Merctrio <0,3 (LQ) <0,3 (LQ) 1,0 Hg/L Hg 1 1 100% 0 100%
Microcistina-LR <0,25 (LQ) <0,25 (LQ) 1,0 ug/l 1 1 100% 0 100%
Niquel <5(LQ) <5(LQ) 20 Hg/L Ni 1 1 100% 0 100%
Nitratos 1,2 1,2 50 mg/L NO3 1 1 100% 0 100%
Nitritos <0,01 (LQ) <0,01 (LQ) 0,50 mg/L NO, 1 1 100% 0 100%
Oxidabilidade <1,0(LQ) <1,0(LQ) 5,0 mg/L O, 1 1 100% 0 100%
Pesticidas Total <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0,50 Mg/l 1 1 100% 0 100%
Potassio 0,88 0,88 mg/L K 1 1 100% 0 100%
Selénio <1(LQ) <1(LQ) 20 Hg/L Se 1 1 100% 0 100%
Sodio 11 11 200 mg/L Na 1 1 100% 0 100%
Sulfatos <10 (LQ) <10 (LQ) 250 mg/L SO, 1 1 100% 0 100%
Tau-Fluvalinato (pesticida) <0,0050 (LQ) <0,0050 (LQ) 0,10 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Tetracloroeteno <0,5 (LQ) <0,5(LQ) Mo/l 1 1 100% 0 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno <1,0 (LQ) <1,0(LQ) 10 Ha/L 1 1 100% 0 100%
Tricloroeteno <0,5 (LQ) <0,5 (LQ) Mo/l 1 1 100% 0 100%
Trihalometanos Total (THM) 1,2 1,2 80 Ha/L 1 1 100% 0 100%

Resumo:

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua para consumo humano distribuida esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto.




