Divulgagéo dos dados da qualidade da DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO o

agua - artigo 32.2, n.2 8, do Decreto-Lei CONCELHO DO FUNCHAL oo
n.2 69/2023, de 21 de agosto i

Ano 2025 PONTO DE ENTREGA: 1160 - Sistema Adutor Machico Funchal (SAMF)_Funchal

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagido da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises periédicas, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente.

Valores obtidos N.° Andlises (PCQA) % N.° Analises
" o . o ’ . % Cumprimento

Parametro Valor Paramétrico (VP) Unidade Analises superiores

- - " Ty T — do VP
Minimo Maximo Previstas F F la VP
CONTROLO DE INSPEGAO

Calcio 3,8 6,2 - mg/l Ca 4 4 100% 0 100%
Dureza total 18 32 -— mg/l CaCO3 4 4 100% 0 100%
Magnésio 2,1 4 - mg/l Mg 4 4 100% 0 100%
Potdssio 0,81 1,3 Sem alteragéo anormal mg/l K 4 4 100% 0 100%

Entidade gestora fornecida em "baixa": Concelho do Funchal
Resumo: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua para consumo humano distribuida estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto.

Informagéo p a averi do das de incumprimento de VP (causas e medidas):

Nao foi verificado situagdes de incumprimento ao VP.




