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Mínimo Máximo Previstas Realizadas

Bactérias Coliformes 0 0 0 Número/100 ml 3 3 100% 0 100%
Desinfetante residual livre 0,5 1,0 --- mg/l 3 3 100% --- ---
Escherichia coli (E. Coli) 0 0 0 Número/100 ml 3 3 100% 0 100%

1,2-dicloroetano <0,5 (LQ) <0,5 (LQ) 3,0  μg/l 1 1 100% 0 100%
Antimónio <1,0 (LQ) <1,0 (LQ) 10 μg/l Sb 1 1 100% 0 100%
Arsénio <1 (LQ) <1 (LQ) 10  μg/l As 1 1 100% 0 100%
Benzeno <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 1,0 µg/L 1 1 100% 0 100%
Boro <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 1,5 mg/l B 1 1 100% 0 100%

Bromatos <3,00 (LQ) <3,00 (LQ) 10 μg/l BrO3 1 1 100% 0 100%

Cádmio <1,0 (LQ) <1,0 (LQ) 5,0 µg/L Cd 1 1 100% 0 100%
Cianetos <10 (LQ) <10 (LQ) 50 μg/l CN 1 1 100% 0 100%
Cloretos 16 16 250 mg/l Cl 1 1 100% 0 100%
Fluoretos <0,2 (LQ) <0,2 (LQ) 1,5  mg/l F 1 1 100% 0 100%
Mercúrio <0,3 (LQ) <0,3 (LQ) 1,0 μg/l Hg 1 1 100% 0 100%

Nitratos <1 (LQ) <1 (LQ) 50 mg/l NO3 1 1 100% 0 100%

Soma de PFAS - Total: <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) 0,10 µg/l 1 1 100% 0 100%
Ácido perfluorobutanóico (PFBA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) <0,001 (LQ) <0,001 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorodecanóico (PFDA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido Perfluoroheptanóico (PFHpA) <0,001 (LQ) <0,001 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorononanóico (PFNA) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorooctanóico (PFOA) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluoropentanóico (PFPA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS) <0,002 (LQ) <0,002 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---

Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUDS) <0,004 (LQ) <0,004 (LQ) --- µg/l 1 1 100% --- ---
Selénio <1 (LQ) <1 (LQ) 20 μg/l Se 1 1 100% 0 100%
Sódio 12 12 200 mg/l Na 1 1 100% 0 100%

Sulfatos <10 (LQ) <10 (LQ) 250 mg/l SO4 1 1 100% 0 100%

Tetracloroeteno e Tricloroeteno: <1,0 (LQ) <1,0 (LQ) 10 μg/l 1 1 100% 0 100%
Tetracloroeteno <0,5 (LQ) <0,5 (LQ) --- μg/l 1 1 100% --- ---

Tricloroeteno <0,5 (LQ) <0,5 (LQ) --- μg/l 1 1 100% --- ---
Urânio <2 (LQ) <2 (LQ) 30 µg/l 1 1 100% 0 100%

Informação complementar à averiguação das situações de incumprimento de VP (causas e medidas): 
Não foi verificado situações de incumprimento ao VP.
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo 
da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente.
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CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
Entidade Abastecida: Concelho da Calheta

PONTO DE ENTREGA: 1150 - Estreito da Calheta

CONTROLO DE INSPEÇÃO

Entidade gestora abastecida: Concelho da Calheta

Resumo: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água para consumo humano distribuída está em conformidade com as normas de qualidade para a e estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.
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