Edital CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Entidade Abastecida: Concelho de Santa Cruz
1.2 Trimestre/2026 PONTO DE ENTREGA: 1167 - Galeria do Porto Novo

o)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagido da qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente.

Valores obtidos

N.° Anélises (PCQA)

% sndlices % Cumprimento|
Parametro Valor Paramétrico (VP) Unidade Andlises superiores | P
Py Py D 4. [=] 1i A 1i: d do VP
Minimo Maximo Pr R la VP
CONTROLO DE ROTINA 1
Bactérias Coliformes 0 0 0 Numero/100 mi 6 6 100% 0 100%
Desinfetante residual livre 0,5 0,7 -— mg/l 6 6 100% - -—
Escherichia coli (E. Coli) 0 0 0 Numero/100 ml 6 6 100% 0 100%
CONTROLO DE ROTINA 2
<1 LA |4 10)(T. da
Calamosiala amostra a 25
Cheiro, a 25 °C 25°C, 48 oC. 48 horas 3 Fator de diluigao 2 2 100% 0 100%
horas apés 2 R
colheita) apos colheita)
Condutividade 77 99 2500 uS/cm a 20 °C 2 2 100% 0 100%
Cor <5 (LQ) <5 (LQ) 20 mg/l PtCo 2 2 100% 0 100%
Enterococos intestinais 0 0 0 Numero/100 ml 2 2 100% 0 100%
NUmero de coldnias a 22 °C 0 207 Sem alteragéo anormal N/ml a 22 °C 2 2 100% - -—
pH 71a16°C | 7,5a20°C 26,5e<9,5 unidades pH 2 2 100% 0 100%
<1 QT |4 10)(T. da
da amostra a amostra a 25
Sabor a 25 °C 25°C, 48 oC. 48 horas 3 Fator de diluigdo 2 2 100% 0 100%
horas apos 2 R
colheita) apos colheita)
Turvagéo <0,2 (LQ) 0,23 4 UNT 2 2 100% 0 100%

Entidade gestora abastecida: Concelho de Santa Cruz

Informagéo a averi do das sif
Néo foi verificado situages de incumprimento ao VP.
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Resumo: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua para consumo humano distribuida esta em conformidade com as normas de qualidade para a e estabelecidas no Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto.




